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Legende Symbole
Fluchttür

Feuerlöscher Typ A,B 12kg

Wandhydrant

Brandmelder Manuell

Elektroanschlusskasten

Es stehen folgende 
Energien zur Verfügung:
separate Absicherung ;
3x SD 230V ; 1x CEE 16A
1xCEE 32A ; 1x CEE 63A

PWX
SW

Wasser Ver- und Entsorgung
PWC = GK-Kupplung 1/2" H=ca. 
7,5m
SW = Schmutzwasser DN100 
H=5cm
PWC = Trinkwasser

Sanitätsraum

Lastpunkte

Die statischen Unterlagen sind zu beachten!
LP 

Gasdunkelstrahler + 
7,00m

Überwachungskamera

ca. 4300 m2 Belegbare Flächen

Zugang möglichst freihalten

Sperrflächen, unbedingt freihalten

ca.30 m2 Belegbare Sonderflächen 

N

N2.429,48  m2 

Hallenschiff 1

Raum 01

NGF: 

Hallenschiff 2.1

Raum 02

NGF: 

Hallenschiff 3.1

Raum 03

NGF: 

10,88  m2 

Trafo

Raum 05

NGF: 46,09  m2 

Schaltraum

Raum 06

NGF: 10,50  m2 

Trafo

Raum 07

NGF: 

115,59  m2 

Lager

Raum 08

NGF: 

28,92  m2 

Produktionsbüro

Raum 09

NGF: 

13,23  m2 

Sanitäter

Raum 10

NGF: 

117,94  m2 

Lager

Raum 11

NGF: 

47,64  m2 

WC D

Raum 13

NGF: 

13,66  m2 

Lager

Raum 14

NGF: 

31,31  m2 

Lager

Raum 15

NGF: 

47,56  m2 

WC H

Raum 12

NGF: 

205,90  m2 

Fluchttunnel

Raum 04

NGF: 
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Hallenschiff 3.2

Raum 04

NGF: 

Hallenschiff 2.2

Raum 05

NGF: 

806,24m2

504,20m2

1696,28m2795,82m2
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